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ULOZENI KABELU VE VYKOPU:
REZ A-A REZ B-B
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LEGENDA :

STAVAJICI VRCHNI VEDEN[ VN 22kV
\\\\\\\\\\\ STAVAJICI KABELOVE VEDENI NN
TRASA PROJEKTOVANE KANALIZACE

PROJEKTOVANE ZEMNI KABELY PRIPOJEK NN
(AYKY 4Jx50, CYKY 4Jx216)
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NAPAJECI NAPETOVA SOUSTAVA: 3PEN~50HZ,230,/400V/TN-C
OCHRANA _u_wmc NEBEZPECNYM DOTYKEM DLE CSN 33 2000—4—41: _ZMQMMM_MW_M ,m_ww_m._/.\_w%x\»
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE A DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM 770 00 OLOMOUC, SYNKOVA 6

180: 41416511

585536249 736605947
makovicka.jaromir@seznam.cz

ELEKTROMEROVY PLASTOVY ROZVADEC
S PRIPOJKOVOU SKRINI VEDLE SEBE,
TYP ES 112+100

PROVEDENI JAKO KOMPAKTNI PILIR
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TRAVNATE HRISTE

Y SKALKA 2
N TUAZNE

HIP: Ing. Radek SedlG&ek P m |—|>< — z m
VYPRACOVAL:| Ing. Jaromir Makovitka \Q\&aam% a) } \

. 7 e COINEEMING
INVESTOR: OBEC SKALKA sidlo: Kojetinska 199/2, 796 01 Prost&jov

. provozovna: CSA 905, 783 53 Velka Bystice
MISTO: SKALKA tel: 585351142 www.staving.net

AKCE: ZAK. C: 13113

DATUM: 06 /2013

OBEC SKALKA - COV A STOKOVA SiT STUPER: DPS
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PRILOHA: D.1-4 PRIPOJKA NN K COV A CS VYKRES C:
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